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1 . INLEIDING 
1 . 1 . E n i g e k a n t t e k e n i n g e n b i j d e n o r m -
s t e l l i n g 
Met het in werking treden van de EG-richtlijn betreffende de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bestemd water (1) zal de maximaal toelaat-
bare concentratie (MTC) van nitraat in drinkwater dalen van 100 mg NO^ /l 
naar 50 mg N03~/1 (zie tabel 1). Deze normverzwaring blijkt vooral geba-
seerd te zijn op een tweetal aspekten, samenhangend met de volksgezondheid. 
Het eerste aspekt heeft betrekking op de rol die nitraat speelt bij 
het optreden van methemoglobinemie bij kinderen jonger dan drie maanden 
("blue babies"). Nitraat kan door bacteriologische reduktie omgezet worden 
in nitriet. Dit kan zowel buiten het lichaam plaatsvinden, alsook in het 
lichaam in de mondholte, in het maag-darmkanaal of in de urinewegen. 
Nitriet vormt met het hemoglobine in het bloed methemoglobine, waardoor 
het zuurstoftransport door het bloed wordt geblokkeerd en een zuurstof-
tekort optreedt. 
Tabel 1. EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water m.b.t. nitraat (1) 
Richtniveau (RN) Maximaal toelaatbare concentratie (MTC) 
nitraat 25 mg N03~/1 50 mg N03"/1 
5,6 mg NO3--N/I U,3 mg N03"-N/1 
Kinderen, jonger dan drie maanden, zijn hier gevoelig voor om de vol-
gende redenen (2, 3): 
- het nog voor 80% aanwezige fetale hemoglobine F wordt veel sneller tot 
methemoglobine geoxideerd dan het bij volwassenen aanwezige hemoglobine A, 
- bij zuigelingen is de vloeistofopname in verhouding tot het lichaams-
gewicht aanzienlijk groter dan bij volwassenen, waardoor de opname van 
nitraat verhoudingsgewijs groter is, 
- de maagzuurproduktie is nog niet volledig ontwikkeld. Het maagzuur voor-
komt de bacteriële reduktie van nitraat tot nitriet in het maag-darm-
kanaal. 
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De relatie tussen nitraat in drinkwater en het optreden van methemoglobinemie 
werd voor het eerst gelegd door Comly in 1945 (4). Sindsdien zijn in Noord-
Amerika en Europa ongeveer 2000 gevallen gerapporteerd met een mortaliteit 
van 7-8% (2). 
Belangrijk is echter te vermelden, dat uit latere onderzoekingen bleek 
dat niet zozeer het nitraatgehalte van het drinkwater aanleiding was tot 
het optreden van methemoglobinemie, maar dat dit veroorzaakt werd door een 
bacteriologische verontreiniging van melkpoeder en/of het gebruik van 
bacteriologisch onbetrouwbaar water, waarmee de babies werden gevoed. 
Slechts door deze bacteriologische verontreiniging kan het nitraat omgezet 
worden in nitriet (3, 5). De aandacht dient dus niet zozeer gericht te zijn 
op het nitraatgehalte van drinkwater, maar meer op de aanwezigheid van 
nitraat en denitrificerende bakteriën in het drinkwater. 
In West-Europa is de ziekte de laatste jaren vrijwel niet meer op-
getreden. In Groot-Brittanië zijn sinds 1950 tien gevallen waargenomen, 
waarvan één met dodelijke afloop. In al deze gevallen werd echter baby-
voedsel bereid met bacteriologisch verontreinigd water (2). In West-Duits-
land zijn de laatste jaren geen slachtoffers gevallen. De in de laatste 
30 jaar geconstateerde gevallen zijn niet op de openbare drinkwatervoor-
ziening terug te voeren (3). Wat betreft Nederland zijn geen cijfers bekend, 
omdat geen systematisch onderzoek is verricht naar het optreden van methemo-
globinemie. 
Het tweede aspekt heeft betrekking op de rol die nitraat speelt bij 
de vorming in vivo van N-nitrosoverbindingen (6). 
Nitriet, ontstaan uit nitraat, reageert met secundaire aminen (aanwezig in 
levensmiddelen) en tertiaire aminen, waarbij N-nitrosoverbindingen ontstaan 
(nitrosaminen en nitrosamiden). Experimenten met proefdieren hebben aan-
getoond dat dit carcinogene verbindingen zijn. Fraser et al. (6) stellen 
echter, na uitgebreide studie, dat momenteel te weinig informatie beschik-
baar is om enig verband te leggen tussen een hoge nitraatconsumptie en het 
ontstaan van kanker bij de mens. Volgens Althaus (3) is de invloed van 
levensmiddelen en genotmiddelen op het ontstaan van kanker door nitrosaminen 
en nitrosamiden veel groter dan de invloed van drinkwater. 
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Geconcludeerd kan worden dat bij een verlaging van de maximaal toelaat-
bare nitraatconcentratie in drinkwater tot 50 mg NOß'/l, uit het oogpunt 
van de volksgezondheid, zeker enige kanttekeningen geplaatst kunnen worden: 
- De in de afgelopen jaren slechts zeer weinig geconstateerde gevallen van 
methemoglobinemie gingen alle samen met een bacteriologische verontrei-
niging. Alleen dàn kan het onschuldige nitraat omgezet worden in het 
toxische nitriet. 
- De relatie nitraatconsumptie - kanker is bij de mens nog niet met zeker-
heid vastgesteld. Daarnaast moet ook hier nitraat eerst omgezet worden in 
nitriet. 
- Niet alleen de opname van nitraat d.m.v. drinkwater is van belang, maar 
ook de opname d.m.v. levensmiddelen speelt een belangrijke rol. Volgens 
Selenka (7) ligt dit voor Nederland tussen 89 mg NO3- ('s winters) en 
135 mg NO3- ('s zomers) per hoofd per dag. Indien ervan uitgegaan wordt 
dat de gemiddelde waterbehoefte van de mens 2,7 1 bedraagt, waarvan 1,5 1 
direkt door drinkwater wordt gedekt, dan is de opname per hoofd per dag 
d.m.v. drinkwater 150 mg NOß" bij een nitraatgehalte van 100 mg NO3 /l 
en 75 mg NO3- bij een nitraatgehalte van 50 mg NO^-/!. 
Maar, zoals Althaus (3) als slotconclusie stelt, ondanks deze kant-
tekeningen is, rekening houdend met een mogelijke relatie tussen nitraat 
en kanker, ieder streven om blootstelling van de mens aan stikstofoxiden 
te verminderen, een goed doel op zich. Daarom is elke preventieve maatregel 
waarmee de nitraat- en nitrietbelasting van de mens via drinkwater kan 
worden verminderd, alleen maar toe te juichen. 
1 . 2 . M e t h o d e n t e r b e p e r k i n g v a n h e t n i t r a a t " 
g e h a l t e i n d r i n k w a t e r b e r e i d u i t g r o n d -
w a t e r 
De technieken die momenteel worden gebruikt voor de bereiding van drink-
water uit grond- en oppervlaktewater, zijn niet geschikt voor de verwijde-
ring van nitraat uit grondwater. Dit gegeven maakt het noodzakelijk andere 
methoden te gebruiken om een drinkwaterkwaliteit te bereiken, waarmee vol-
daan wordt aan de EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water. In principe kan een waterleidingbedrijf dat drink-
water moet bereiden uit grondwater met een nitraatgehalte hoger dan 50 mg 
NO3 /l, kiezen uit twee groepen van oplossingen om uiteindelijk toch aan 
de EG-richtlijn te voldoen m.b.t. de nitraatconcentratie: 
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1. oplossingen, waarbij geen nitraateliminatietechniek wordt gebruikt 
2. oplossingen, waarbij een nitraateliminatietechniek wordt toegepast 
Een overzicht van de verschillende oplossingen is weergegeven in tabel 2. 
Tabel 2. Oplossingen voor grondwater met NO3- > 50 mg/l 
1. Oplossingen zonder N03~-eliminatie 
a. ontwikkelen van een nieuwe drinkwatervoorziening 
b. mengen met nitraatarm water 
c. aansluiten bij een naburig waterleidingbedrijf, welke wël 
aan de richtlijn voldoet 
d. leveren van nitraatarm drinkwater in flessen 
Oplossingen met N03~-eliminatie 
a. chemische technieken 
b. fysisch-chemische technieken 
c. fysische technieken 
d. biologische technieken 
- chemische reduktie 
- ionenwisseling 
- omgekeerde osmose 
- electrodialyse 
- biologische denitrifikatie 
in een reaktor 
- biologische denitrifikatie 
in de bodem 
- opname van nitraat door 
algen in een vijver 
Op de oplossingen vermeld in de eerste groep, die volgens Sorg (8) en 
Miller (9) vooral op economisch, technisch, praktisch en politiek/beleids-
matig gebied belangrijke nadelen hebben, zal verder niet worden ingegaan. 
Van de alternatieven, genoemd in de tweede groep, zullen ionenwisseling, 
omgekeerde osmose en biologische denitrifikatie uitvoerig worden behandeld. 
Hoewel chemische reduktie van nitraat tot stikstofgas met behulp van 
ijzer (Fe^ ) in beginsel tot de mogelijkheden behoort, is deze methode uit 
praktische overwegingen af te wijzen: een groot aantal variabelen beïnvloedt 
het verloop van de reactie (pH, katalysator, samenstelling grondwater), de 
reactie verloopt langzaam (4-5 uur), slechts 70% van het nitraat wordt 
gereduceerd en doordat veel ijzer benodigd is ontstaat er een grote hoe-
veelheid slib (10, 11). 
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De opname van nitraat door algen is, hoewel in de zomermaanden hoog, op 
jaarbasis vrij laag (12). Ofschoon omgekeerde osmose en electrodialyse op 
hetzelfde principe berusten (scheiding van water en andere molekulen of 
ionen d.m.v. membranen) is omgekeerde osmose, door gebruik bij de ont-
zouting, een techniek waarmee meer ervaring is opgedaan (13). 
Het gebruik van ionenwisseling, omgekeerde osmose en biologische de-
nitrif ikatie, met als doel het verwijderen van een specifieke stof (in dit 
geval het nitraation), betekent de introduktie van een nieuwe techniek in 
de drinkwaterbereidingstechniek. Op andere gebieden is echter veel ervaring 
opgedaan met deze technieken: 
- ionenwisseling wordt toegepast in de industriewatervoorziening voor ont-
harding en ontzouting 
- omgekeerde osmose is een veel toegepaste techniek voor de ontzouting van 
zeewater en brak water 
- biologische denitrifikatie is een zeer bekende techniek uit de (tertiaire) 
afvalwaterzuivering 
Het is niet noodzakelijk de gehele hoeveelheid drinkwater, die het 
grondwaterproduktiebedrijf verlaat, te behandelen met een van de bovenge-
noemde technieken, daar: 
1. de eis m.b.t. het nitraatgehalte geldt voor het water dat het water-
produktiebedrijf verlaat, en niet voor het gewonnen water per put 
2. zowel met ionenwisseling, omgekeerde osmose en biologische denitrifi-
katie het nitraatgehalte te verlagen is tot minder dan 5mgN0-j-/l (14) 
Hierdoor is het mogelijk slechts een deelstroom te behandelen en deze te 
mengen met een niet behandelde deelstroom. De verhouding tussen deze twee 
stromen wordt bepaald door de nitraatconcentratie C^ in het ruwe grondwater, 
het te bereiken nitraatgehalte C^ in de behandelde deelstroom en de maxi-
maal toelaatbare nitraatconcentratie Ce in het water dat uiteindelijk wordt 
gedistribueerd (zie afb. 1). 
Aan de ionenwisseling, omgekeerde osmose en biologische denitrifikatie 
liggen principieel verschillende mechanismen ten grondslag, waardoor deze 
drie technieken zich vooral van elkaar onderscheiden op de volgende drie 
punten: 
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1. het effekt van de techniek op andere waterkwaliteitsparameters dan 
het nitraatgehalte 
2. de noodzakelijkheid van een voorbehandeling van het ruwe grondwater 
of een nazuivering van het behandelde grondwater. Deze extra voorzie-
ningen veroorzaken grote verschillen in de hoogte van de investerings-
kosten en exploitatiekosten 
3. de problemen die worden veroorzaakt door het ontstaan van een tweede 
eindprodukt naast nitraatarm grondwater, een al of niet gemakkelijk 
af te voeren afvalstroom 
Bij de behandeling van de technische mogelijkheden van ionenwisseling, om-
gekeerde osmose en biologische denitrifikatie voor nitraatverwijdering uit 
grondwater zullen deze drie aspekten uitgebreid aan de orde komen. 
q . Cj 
cX = Cj-Ce 
C i - C b 
ü l C ' " C e 
^2 " C G -C b 
Afb. 1 - Behandeling van een deelstroom 
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2. IONENWISSELING 
2 . 1 . P r i n c i p e v a n d e i o n e n w i s s e l i n g 
Bij nitraateliminatie door middel van ionenwisseling wordt gebruik 
gemaakt van een ionenwisselaar. Veelal wordt een sterk basische anionen-
wisselaar toegepast in een kolom 01, 14).Indien door een kolom met een 
sterk basische anionenwisselaar in de chloridevorm ruw grondwater wordt gek-
leid, vindt een uitwisseling plaats van chloride-ionen tegen nitraat-ionen: 
de chloride-ionen worden vrijgegeven en komen in de waterfase, terwijl de 
nitraat-ionen gebonden worden aan de wisselaar. De uitwisselingsreactie is 
weer te geven met de volgende vergelijking: 
CL" + N03_ -> Cl" + N03" 
Hierin hebben Cl" en NO-j" betrekking op de harsfase en NO3- en Cl~ op de 
waterfase. 
De selectiviteitscoëfficiënt, die een relatie legt tussen de kolom-
samenstelling en de watersamenstelling, wordt gedefinieerd als 
KC1 =
 [N03-]. [ e r ] 
[ci-J . [NO3-] 
De concentraties worden uitgedrukt in meq. per liter oplossing of ionen-
wisselaar. Een wisselaar, die een grotere selectiviteit heeft voor nitraat 
N dan voor chloride, zal een K.-,, waarde moeten hebben die groter is dan 1 (zie 
bijlage I). Voor sterk basische anionenwisselaars kan worden uitgegaan van 
N 
een K waarde van ongeveer 4 (15, 16). 
Een belangrijke grootheid is de totale capaciteit van een ionenwisselaar, 
dit is de som van de ionen die aan de wisselaar kan worden gebonden, uitge-
drukt in meq. per liter ionenwisselaar. De totale capaciteit van sterk basische 
anionenwisselaars kan waarden bereiken van 1000-1500 meq/1 (17)-
De capaciteit van deze wisselaars voor nitraat is echter lager door de 
aanwezigheid van andere ionen (met name sulfaationen) die ook gebonden kunnen 
worden aan de wisselaar. 
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Nadat de kolom met de ionenwisselaar is uitgeput wordt deze terugge-
spoeld, waarna de wisselaar geregenereerd moet worden. Meestal wordt hier-
voor een geconcentreerde NaCl oplossing gebruikt. De reacties verlopen dan 
in omgekeerde richting. Na de regeneratie wordt gespoeld met water om de 
regeneratie oplossing uit de kolom te verwijderen. 
Het proces is schematisch weergegeven in afb. 2. 
NaCl 
v;ss.ss s V / W 
;amonen-y 
^wisselaary^ 
— Cl' 
•*• behandeling 
grondwater 
regeneratie 
ionenwisselaar 
N0§ 
Suf 
gebruikte regeneratie opl. 
(NaCUNaN03+Na2S04) 
Afb. 2 - Principe van de ionenwisseling 
Het gebruik van een ionenwisselaar voor nitraateliminatie uit grond-
water brengt een aantal problemen met zich mee, waarop in de volgende para-
grafen nader zal worden ingegaan. 
2.2. P r o b l e m e n m e t i o n e n w i s s e l a a r s 
2.2.1. Heterogene samenstelling van het behandelde grondwater 
De selectiviteit van conventionele sterk basische anionenwisselaars 
NO, SO 2- ( 17, 18). neemt toe in de volgorde HCO- Cl" 
Ten gevolge hiervan zal het water, dat de kolom met ionenwisselaar verlaat, 
een sterk heterogene samenstelling hebbem. In de praktijk wordt een verloop 
waargenomen van de vier belangrijkste ionen in grondwater, zoals weergegeven 
in afb. 3 (11, 14, 19, 20). 
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concentratïe 
( meq / 1 ) 
hoeveelh. behandeld grondwater 
Afb. 3 - Typisch verloop van de sulfaat-, nitraat, chloride- en 
waterstofcarbonaatconcentratie bij een ionenwisselaar 
Bij het begin van het proces, wanneer de wisselaar in de chloridevorm 
aanwezig is, zullen sulfaat-, nitraat- en ook waterstofcarbonaationen uitge-
wisseld worden tegen chloride-ionen: sulfaat, nitraat en waters tofcarbonaat 
worden dan uit het ruwe grondwater verwijderd en aan de wisselaar gebonden, 
terwijl chloride wordt vrijgegeven. Een zeer hoog chloride-gehalte in het 
behandelde grondwater is nu waar te nemen. 
Naarmate het proces vordert, zal het aan de wisselaar gebonden water-
stof carbonaat verdrongen worden door sulfaat, nitraat en chloride. Het 
chloridegehalte van het behandelde grondwater daalt hierdoor, terwijl het 
waterstofcarbonaatgehalte sterk stijgt, tot boven waarden van het ruwe grond-
water. Omdat de selectiviteit van de wisselaar voor nitraat kleiner is dan 
de selectiviteit voor sulfaat, zal uiteindelijk nitraat doorslaan, terwijl 
sulfaat nog gebonden wordt aan de wisselaar. De sulfaationen in het ruwe 
grondwater verdringen nu immers de nitraationen, die aan de wisselaar zijn 
gebonden. Indien het proces dus niet tijdig beëindigd wordt, kan het nitraat-
gehalte in het behandelde grondwater groter worden dan het nitraatgehalte in 
het ruwe grondwater! 
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Er bestaan een aantal mogelijkheden om het behandelde grondwater een 
homogene samenstelling te geven. 
1. Achter de ionenwisselaar kan een mengbekken worden geschakeld, waarin 
een afvlakking van de concentratieschommelingen optreedt (14). 
2. Twee of meer kolommen met ionenwisselaar kunnen parallel geschakeld 
worden. Er zal een afvlakking van concentratieschommelingen optreden, 
indien de kolommen niet in fase werken (21). 
3. In plaats van een vast-bed ionenwisselaar kan een continue ionenwisse-
laar worden toegepast (22, 23). Dit proces werkt volgens een continue 
ionenwisseling en een continue regeneratie van de uitgeputte ionen-
wisselaar in ëén gesloten kringloop. In afb. 4 is een continue ionen-
wisselaar weergegeven. 
Alle vloeistofstromen bewegen met de klok mee, terwijl de beweging van 
de hars tegen de klok in is. Het proces bevindt zich afwisselend in een 
"run" mode en een "pulse" mode. 
Gedurende de "run" mode, die 5 tot 22 minuten duurt, zijn de afsluiters 
A, B en C gesloten. Er ontstaan nu drie secties: de contact-sectie, de 
regeneratie-sectie en de "pulse"-sectie. 
Door leiding 1 wordt ruw grondwater aangevoerd naar de contact-sectie, 
waar de ionenwisseling plaatsvindt. Behandeld grondwater verlaat de 
contact-sectie via leiding 2. Tegelijkertijd wordt de ionenwisselaar 
geregenereerd in de regeneratie-sectie. De regeneratie-oplossing hiervoor 
wordt aangevoerd via leiding 4. Spoelen van de geregenereerde hars ge-
beurt door toevoer van spoelwater via leiding 3 in het gedeelte tussen 
de regeneratie-oplcssingtoevoer en spoelwatertoevoer. Zowel spoelwater 
als regeneratie-oplossing verlaten de regeneratie-sectie via leiding 5. 
Gelijktijdig valt ook uitgeputte hars door afsluiter D in de "pulse"-
sectie. 
Na 5 tot 25 minuten start de "pulse" mode, die ongeveer 30 seconden duurt. 
Afsluiter D wordt dan gesloten en afsluiter A, B en C geopend. Alle vloei-
stof aan- en afvoeren worden gestopt. Uitgeputte hars wordt verplaatst 
van de "pulse"-sectie naar de regeneratie-sectie, geregenereerde en ge-
spoelde hars van de regeneratie-sectie naar de contact-sectie en uitge-
putte hars van de contact-sectie naar de opslag-sectie. Terugspoelwater, 
aangevoerd via leiding 6, reinigt de hars voordat deze in de "pulse"-
sectie en regeneratie-sectie komt. Na sluiten van afsluiters A, B en C en 
openen van afsluiter D kan weer gestart worden met de "run" mode. 
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I. contact-sectie 
II. regeneratie-sectie 
III. pulse-sectie 
IV. opslag-sectie
 JV 
terugspoelwater 
gebruikt spoelwater 
en 
regeneratie oplossing 
wisselaar-
ruw water 
behandeld water 
spoelwater 
regeneratie oplossing 
vloeistoffen 
Afb. 4 - De continue ionenwisselaar 
De voordelen van dit continue ionenwisselaarsysteem zijn: 
a. Doordat nu een homogene kwaliteit van het behandelde grondwater wordt 
bereikt, is een mengbekken of het parallel schakelen van twee of meer 
vast-bed wisselaars niet nodig. 
b. De hoogte van de kolom dient bij een vast-bed wisselaar zodanig te zijn, 
dat deze meerdere uren in werking kan zijn voordat regeneratie vereist 
is. Bij een continue wisselaar behoeft de contact-sectie slechts een zo-
danige hoogte te hebben, dat de uitwisselingszone gedurende de "run" mode 
in dit gedeelte blijft. In afb. 5 is dit weergegeven. Door de geringe 
bedhoogte zijn grotere snelheden mogelijk, zonder dat een vergroting van 
de uitwisselingszone optreedt (18). 
c. Door het tegenstroomprincipe komt het te behandelen grondwater het laatst 
in contact met volledig geregenereerde hars, waardoor de wisselaar opti-
maal wordt benut. 
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Een belangrijk nadeel is echter de complexiteit van de continue wisselaar, 
vooral op elektrisch-mechanisch gebied. Hierdoor is het noodzakelijk dat 
geschoold onderhoudspersoneel gedurende 24 uur per dag beschikbaar is. Ook 
al wordt hieraan voldaan, toch blijft de mechanische betrouwbaarheid een 
zwak punt van dit systeem. 
ruw water 
uitwisselingszone 
behandeld water 
Afb. 5 - De uitwisselingszone in een ionenwisselaar 
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2.2.2. Corrosiegevaar 
Een risico, dat bij ionenwisseling aanwezig is, is het ontstaan van 
water dat corrosieve eigenschappen heeft (24). 
Door de uitwisseling van ionen treedt namelijk een verschil in samen-
stelling op tussen het ruwe grondwater en het behandelde grondwater: water-
stof carbonaat, nitraat en sulfaat worden geheel of gedeeltelijk vervangen 
door chloride. Dit kan resulteren in water met een zeer hoge chloride/water-
stof carbonaar verhouding, een hoge pH en corrosieve eigenschappen. 
Een pH correctie kan noodzakelijk zijn om het corrosiegevaar te beper-
ken. Een andere, maar duurdere oplossing is het doorspoelen van de ionen-
wisselaar na regeneratie met een calciumwaterstofcarbonaat-oplossing (11). 
Hierdoor wordt de wisselaar gedeeltelijk omgezet in de waterstofcarbonaat-
vorm, waardoor het grondwater, na de kolom doorlopen te hebben, een lagere 
chloride-waterstofcarbonaat verhouding zal hebben. 
2.2.3. Regeneratie van de ionenwisselaar 
Zoals vermeld in hfdst. 2.1., wordt de ionenwisselaar gewoonlijk 
geregenereerd met een geconcentreerde natriumchloride oplossing. Bij de 
nitraateliminatie d.m.v. een ionenwisselaar vormen de regeneratiekosten een 
belangrijke kostenpost: deze kunnen oplopen tot 30-50% van de totale kosten 
(8). Dit hangt samen met: 
a. De hoeveelheid zout, die voor regeneratie van de ionenwisselaar vereist 
is. Afhankelijk van de samenstelling van het ruwe grondwater (met name 
het sulfaatgehalte) en de wijze, van regeneratie kan dit oplopen tot 
290-320 kg/m3 wisselaar (15). 
b. Het ontstaan van een aanzienlijke stroom afvalwater met een hoog nitraat-, 
sulfaat- en chloridegehalte (regeneratie-oplossing en spoelwater: de brijn) 
Deze afvalwaterstroom zal afgevoerd moeten worden. Zelfs onder optimale 
bedrijfsvoering kan de hoeveelheid afvalwater, uitgedrukt als percentage 
van het behandelde grondwater, oplopen tot circa 1,2% van een vast-bed 
wisselaar en 0,6% voor een continue wisselaar (21). 
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Door de ionenwisselaar niet geheel, maar slechts gedeeltelijk te 
regenereren, kan de zoutbehoefte en de hoeveelheid afvalwater sterk worden 
beperkt (11,15).De zoutbehoefte bij partiële regeneratie kan teruglopen tot 
slechts 20-30% van de zoutbehoefte bij volledige regeneratie, terwijl de 
regeneratie efficiëntie, welke gedefinieerd is als 
equivalenten nitraat verwijderd van de wisselaar ..„ 
equivalenten regeneratieoplossing 
aanzienlijk zal stijgen. De hoeveelheid grondwater, die behandeld kan worden 
in een kolom voordat nitraat doorslaat, is geringer bij een gedeeltelijk 
geregenereerde wisselaar. De langere looptijd van een volledig geregene-
reerde wisselaar weegt echter niet op tegen de lagere regeneratiekosten van 
een gedeeltelijk geregenereerde wisselaar. 
Een beperking van de hoeveelheid af te voeren en te verwerken brijn 
kan ook bereikt worden door: 
a. een continue ionenwisselaar toe te passen i.p.v. een vast-bed wisselaar 
(8) 
b. de afvalwaterstroom die bij regeneratie van de wisselaar ontstaat, te 
behandelen m.b.v. omgekeerde osmose (21). Het volume kan hierdoor niet 
25-40% worden verlaagd. 
Ondanks deze maatregelen blijft het probleem aanwezig, dat een brijn 
met hoog nitraat-, chloride- en eventueel sulfaatgehalte moet worden af-
gevoerd. Afvoer naar zee is kostbaar, en afvoer naar een rioolwaterzuiverings-
inrichting zal, ondanks de mogelijkheid nitraat daar als elektronenacceptor 
te gebruiken in plaats van toe te voeren O2, op problemen stuiten door het 
hoge natrium- en chloridegehalte van de brijn. 
Een geheel andere benadering is het gebruik van een ander uitwisselings-
principe en/of het gebruik van andere regeneratiechemikaliën. Een voorbeeld 
van het gebruik van een ander uitwisselingsprincipe èn andere regeneratie-
chemikaliën is de toepassing van een ionenwisselaar in de waterstofcarbonaat-
vorm (25). Nitraationen worden hierbij uitgewisseld tegen waterstofcarbonaat-
ionen. Regeneratie vindt plaats m.b.v. calciumcarbonaat en kooldioxide. 
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Na de kolom doorlopen te hebben, bevat de regeneratieoplossing calciumzouten, 
C0„, CaCOo en Ca(HC0~) . Door beluchten kan het C0„-gas verwijderd en even-
tueel teruggewonnen worden, tegelijkertijd slaat dan calciumwaterstofcarbo-
naat als calciumcarbonaat neer (Ca + 2HC0„ -> CaC0_i.+ (X^î) en kan 
afgescheiden worden. De regeneratieoplossing bevat nu vrijwel geen regene-
ratiechemikaliën meer en kan hierdoor eenvoudiger worden geloosd. 
Zowel wat betreft kosten als afvoer regeneratieoplossing biedt deze 
methode voordelen. 
2.2.4. Selectiviteit voor sulfaat en nitraat 
Een conventionele sterk basische anionenwisselaar heeft een grotere 
selectiviteit voor sulfaat dan voor nitraat (hfdst. 2.2.1). Dit betekent 
dat sulfaat sterker wordt geabsorbeerd aan de wisselaar dan nitraat. Dit 
heeft een aantal nadelen tot gevolg: 
1. de nuttige capaciteit van de wisselaar voor nitraat wordt kleiner, naar-
mate de sulfaatconcentratie van het grondwater hoger is (10). 
2. naarmate het sulfaatgehalte van het ruwe grondwater hoger is, zal het 
behandelde grondwater een hoger chloridegehalte hebben, omdat ook sulfaat 
geheel wordt vervangen door chloride (11). 
3. de regeneratiekosten stijgen sterk: deze kosten verdubbelen als de sul-
2-
faatconcentratie oploopt van 50 naar 250 mg SO, /l (8). 
Momenteel vindt veel onderzoek plaats naar de ontwikkeling van een 
nitraat-selectieve ionenwisselaar. Een nitraat-selectieve ionenwisselaar 
is een ionenwisselaar die nitraat als laatste ion laat doorslaan. 
Aan het gebruik van een nitraat-selectieve ionenwisselaar (welke echter nog 
niet commercieel in de handel zijn) zijn de volgende voordelen verbonden (15) 
1. de wisselaar heeft een langere looptijd, waardoor regeneratie minder 
frequent uitgevoerd hoeft te worden. 
2. de zoutbehoefte bij regeneratie is kleiner. De regeneratiekosten kunnen 
hierdoor aanzienlijk dalen. 
3. de samenstelling van het grondwater wordt minder beïnvloed, omdat sulfaat 
nu de ionenwisselaar passeert. 
Onderzoek naar de ontwikkeling van een nitraat-selectieve ionenwisse-
laar richt zich vooral op een verandering van de structuur van de ionen-
wisselaar. 
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De structuur van een sterk basische anionenwisselaar ziet er als volgt uit: 
+ 
staart ïonenwisselaar — N — R2 
R3 
Door het aantal C-atomen in de groepen Rj, R2 en R^ te vergroten (b.v. een 
ethylgroep i.p.v. een methylgroep) wordt de selectiviteit van de wisselaar 
voor nitraat t.o.v. sulfaat vergroot, zonder dat de selectiviteit van de 
wisselaar voor nitraat t.o.v. chloride sterk verandert (zie tabel 3 en bij-
lage I). Er ontstaat dan een wisselaar, die een grotere selectiviteit heeft 
voor nitraat dan voor sulfaat, terwijl deze toch goed te regenereren is met 
N 
een NaCl oplossing, omdat K„, niet sterk verandert. 
Introductie van een hydroxylgroep in R,, R„ en R„ verlaagt de selecti-
viteit voor nitraat. 
Tabel 3. Ontwikkeling van nitraat-selectieve ionenwisselaars 
Ri—R„—R„—CH~ 
N N 
K' K„ selectiviteit (zie bijlage ï) 
3 100 sulfaat-selectief 
R.=R =R_=CH0-CH. 6 1000 nitraat-selectief 1 2 3 3 4 
2.2.5. Invloed ijzer 
IJzer (II) ionen , gewoonlijk aanwezig in grondwater, kunnen door zuur-
stof omgezet worden in ijzer (III) ionen waarbij onoplosbare ijzer (III) 
verbindingen ontstaan (ijzer (III) hydroxiden). Deze verbindingen kunnen 
neerslaan op de anionenwisselaar en de anionenwisselaar verontreinigen (17). 
Door terugspoelen en regeneratie met NaCl worden deze ijzerafzettingen 
slechts gedeeltelijk verwijderd, zodat uiteindelijk de capaciteit van de 
anionenwisselaar sterk kan dalen. Daarom zal het ruwe grondwater, indien 
het ijzer (II) gehalte hoog is, eerst een voorzuivering moeten ondergaan. 
Bij veel grondwaterproduktiebedrijven vindt echter al een ontijzering plaats. 
Een andere methode is het verwijderen van de ionenwisselaar uit de 
kolom, waarna deze gewassen wordt met zuur om de neergeslagen ijzer (III) 
verbindingen op te lossen. 
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Naast ijzer dient ook rekening gehouden te worden met gesuspendeerde 
stof en organische stof in het ruwe grondwater, aangezien ook deze stoffen, 
indien in hoge concentraties aanwezig, aanleiding kunnen geven tot ver-
stopping en verontreiniging van de ionenwisselaar. 
2.3. B e l a n g r i j k s t e v o o r d e l e n i o n e n w i s e l i n g 
De belangrijkste voordelen van nitraateliminatie uit grondwater d.m.v. 
een ionenwisselaar zijn: 
- een vergaande nitraateliminatie is te bereiken 
- het proces is snel op te starten 
- apparatuur is direkt beschikbaar bij verschillende fabrikanten 
- continue bedrijfsvoering is niet vereist: de te behandelen hoeveelheid 
grondwater kan direkt aangepast worden aan de vraag naar water, zodat 
geen extra bufferreservoir nodig is tussen de ionenwisselaar en het dis-
tributienet. 
2.4. V o o r b e e l d g r o n d w a t e r p r o d u k t i e b e d r i j f 
m e t n i t r a a t e l i m i n a t i e d.m.v, i o n e n w i s s e l i n g 
In afb. 6 is te zien hoe een grondwaterproduktiebedrijf waar nitraat-
eliminatie wordt uitgevoerd m.b.v. een ionenwisselaar, en waar voorzuivering 
plaatsvindt voor verwijdering van ijzer en mangaan, opgebouwd zou kunnen 
zijn. Nazuivering m.b.v. een aktief-koolfilter kan nodig zijn, indien orga-
nische stoffen aanwezig zijn in het water dat de ionenwisselaar verlaat. 
ruw 
grondwater 
veiligheidschlorering 
hCHli gezuiverd grondwater 
aëratie filter ionenwisselaar aktiefkool reservoir 
filter 
Afb. 6 - Stroomschema nitraateliminatie d.m.v. ionenwisseling 
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3. OMGEKEERDE OSMOSE 
3 . 1 . P r i n c i p e v a n d e o m g e k e e r d e o s m o s e 
Bij nitraateliminatie d.m.v. omgekeerde osmose wordt gebruik gemaakt 
van membranen, die permeabel zijn voor watermolekulen, maar niet voor opge-
loste ionen en molekulen. De semi-permeabele membranen fungeren als scheiding 
tussen een oplossing met een hoge concentratie aan opgeloste stoffen en een 
oplossing met een lage concentratie aan opgeloste stoffen. De watermolekulen 
verplaatsen zich bij osmose van de laag geconcentreerde oplossing naar de 
hoog geconcentreerde oplossing, waardoor er een drukverschil wordt opgebouwd. 
Uiteindelijk ontstaat in de evenwichtssituatie de osmotische druk, die een 
verdere verdunning van de geconcentreerde oplossing tegenwerkt. 
Bij de omgekeerde osmose wordt dit proces omgekeerd: door het aan-
brengen van een drukverschil verplaatsen de watermolekulen zich van de hoog 
geconcentreerde oplossing (het ruwe grondwater, welke geconcentreerd wordt 
tot afvalbrijn) naar de laag geconcentreerde oplossing (het behandelde grond-
water, ofwel het produktwater). De druk, die hiervoor nodig is, is de osmo-
tische druk, die evenredig is met het concentratieverschil tussen beide 
oplossingen, vermeerderd met een overdruk, nodig om de beweging van het water 
te versnellen. Veelal wordt een druk toegepast van 2700-2800 kPa ( 14, 15, 24), 
In afb. 7 is het principe van de omgekeerde osmose weergegeven. 
Doordat behalve nitraationen ook andere ionen worden tegengehouden door 
het membraan, is er sprake van een (gedeeltelijke) ontzouting van het grond-
2+ 2+ + + 
water. De retentie van ionen neemt af in de volgorde Mg Ca Na K 
S042" Cl" N03" ( 17, 24). 
Verschillende membraantypen kunnen worden gebruikt, zoals membranen 
van cellulose-acetaat, polyamide of glasmembranen. Cellulose-acetaatmembranen 
zijn beter bestand tegen inwerking van chloor (zie hfdst. 3.3.) en hebben 
een hogere opbrengst (= —*- 5 x 100%), daarentegen bieden polyamide 
r
 ° ruw grondwater ' ° 
membranen een grotere fysische en biologische stabiliteit (14, 26). 
De membranen kunnen op verschillende manieren worden toegepast, o.a. 
als buisvormig membraansysteem en als spiraalgewonden membraansysteem. Door 
deze systemen kan een groot oppervlak worden gecreëerd in een kleine ruimte. 
Een groot oppervlak is noodzakelijk i.v.m. de geringe transportsnelheid van 
water door het membraan. Het spiraalgewonden membraansysteem blijkt een 
hogere opbrengst te geven (21, 26). 
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OSMOSE OMGEKEERDE OSMOSE 
osmotische 
druk 
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I.e. = lage concentratie 
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membraan 
Afb. 7 - Principe van de omgekeerde osmose 
3.2. I n z e t b a a r h e i d v a n o m g e k e e r d e o s m o s e 
Omgekeerde osmose kan op drie verschillende manieren worden ingezet 
bij de nitraateliminatie uit grondwater: 
a. De omgekeerde osmose kan worden toegepast als enige proces voor de 
ni traateliminatie. 
b. De omgekeerde osmose kan worden ingezet ter beperking van het volume van 
de brijn, die bij nitraateliminatie d.m.v. een ionenwisselaar ontstaat 
(zie hfdst. 2.2.3). 
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c. De omgekeerde osmose kan ingezet worden in een tweetraps-installatie, 
met omgekeerde osmose als eerste trap en een ionenwisselaar als tweede 
trap (15).De filosofie hierachter is, dat het produktwater van de omge-
keerde osmose een hogere nitraat/sulfaat verhouding zal hebben dan het 
ruwe grondwater, aangezien de retentie van nitraat kleiner is dan de 
retentie van sulfaat. Dit produktwater kan daarom goed behandeld worden 
door een ionenwisselaar. 
Met deze opstelling is een zeer laag nitraatgehalte en tevens een (gedeel-
telijke) ontzouting te bereiken. Voor een klein waterproduktiebedrijf 
leidt deze opstelling echter tot een zeer complexe installatie. Voor een 
groot waterproduktiebedrijf kan deze opstelling voordelen bieden, indien 
het ruwe grondwater een hoog nitraatgehalte en een hoog zoutgehalte heeft. 
Door de vergaande nitraateliminatie behoeft slechts een deelstroom te 
worden behandeld, die daarna gemengd kan worden met het overige grond-
water. Dit kan een gunstige invloed op de kosten hebben. 
3.3. P r o b l e m e n e n n a d e l e n v a n d e 
o m g e k e e r d e o s m o s e 
De belangrijkste problemen en nadelen, verbonden aan het gebruik van 
omgekeerde osmose voor nitraateliminatie uit grondwater zijn (10, 12, 33, 
15, 26): 
1. De opbrengst, waaronder wordt verstaan de hoeveelheid produktwater als 
percentage van de hoeveelheid ruw grondwater, is vrij laag. Zeer uiteen-
lopende waarden worden in de literatuur genoemd, variërend van 33-60% 
tot 75%. Dit betekent, dat er een aanzienlijke afvalstroom ontstaat: bij 
een opbrengst van b.v. 75% ontstaat immers een afvalstroom van 25% t.o.v. 
het ruwe grondwater. De afvoer van deze brijn en de kosten die hiermee 
gepaard gaan vormen een belangrijk probleem. 
De opbrengst kan worden vergroot en de hoeveelheid afvalwater beperkt 
door verhogen van de druk, maar hiervoor is meer energie nodig. Ander-
zijds behoeft dan minder ruw grondwater te worden behandeld. Er zal dus 
een compromis gevonden moeten worden tussen de druk, waarbij het proces 
wordt uitgevoerd, en de opbrengst van het proces. 
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2. De nitraatretentie is bij een eentraps-omgekeerde osmose ongeveer 70-80%. 
De nitraatretentie kan worden verhoogd door een meertraps-proces te ge-
bruiken. In dat geval kan de nitraatretentie oplopen tot 95%, terwijl 
tevens een hogere opbrengst is te verwachten. 
3. Een voorzuivering van het ruwe grondwater is noodzakelijk. 
Verwijdering van zwevende en colloïdale stof uit het ruwe grondwater is 
vereist om verstopping en beschadiging van de membranen te voorkomen. 
Dit geldt ook voor opgeloste ionen zoals ijzer en mangaan, die neerslagen 
kunnen vormen op het membraan. Neerslaan van calciumfosfaat kan worden 
voorkomen door dosering van zwavelzuur (pH daling). 
4. Bij gebruik van cellulose-acetaatmembranen dient de pH van het ruwe grond-
water verlaagd te worden tot ca. 5 om hydrolyse van deze membranen te 
beperken. 
5. Biologische nagroei op het membraan kan membraanverstopping en membraan-
aantasting veroorzaken. Dosering van chloor kan dit tegengaan. 
6. Aangezien door het proces de hardheid van het grondwater sterk wordt ver-
laagd (het behandelde grondwater bevat veel kooldioxide en weinig calcium-
en waterstofcarbonaationen), bestaat de mogelijkheid dat het behandelde 
grondwater zacht en corrosief is en de leidingen aantast. Een nabehande-
ling is in dat geval noodzakelijk bestaande uit verwijdering van kool-
dioxide door aëratie (uitblazen van CO2)en/of mengen van het behandelde 
grondwater met ruw grondwater gecombineerd met een pH verhoging om de 
hardheid op een acceptabel niveau te brengen. 
7. Het proces vergt vrij veel toezicht, controle en onderhoud, omdat het 
enerzijds storingsgevoelig is voor factoren, die samenhangen met de 
kwaliteit van het ruwe grondwater, en omdat het anderzijds gevoelig is 
voor elektrische en mechanische storingen. 
8. Omgekeerde osmose kan het best continu worden bedreven om te voorkomen 
dat lekkage optreedt van de brijn, die onder hoge druk staat, naar het 
behandelde grondwater. De afsluiting tussen het hogedruk gedeelte en het 
lagedruk gedeelte blijkt namelijk problemen op te leveren. Gevolg van 
een continue bedrijfsvoering is wel, dat er nu een bufferreservoir nodig 
is waarmee de verbruiksschommelingen herleid kunnen worden tot een con-
stant debiet. 
9. Ondanks de maatregelen die kunnen worden genomen ter bescherming van het 
membraan tegen verstopping en beschadiging, is de levensduur hiervan vrij 
kort, namelijk slechts drie tot vijf jaar. 
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3.4. V o o r d e l e n v a n de- o m g e k e e r d e o s m o s e 
De apparatuur voor de omgekeerde osmose is direkt beschikbaar bij ver-
schillende fabrikanten. Voordeel van omgekeerde osmose t.o.v. ionenwisse-
ling is de geringere behoefte aan chemicaliën: er zijn immers geen regene-
ratiechemicaliën nodig. 
Indien grondwater behandeld wordt met een zeer hoog zoutgehalte en een 
zeer hoog sulfaatgehalte, kan omgekeerde osmose economische voordelen 
bieden (8). Onder normale omstandigheden is omgekeerde osmose echter aan-
zienlijk duurder dan ionenwisseling. In de literatuur worden waarden genoemd 
voor de kostenverhouding tussen omgekeerde osmose en ionenwisseling 
variërend van 2 tot 10 (5, 8, 10, 14, 17). 
3 . 5 . V o o r b e e l d g r o n d w a t e r p r o d u k t i e b e d r i j f 
m e t n i t r a a t e l i m i n a t i e d.m.v. o m g e k e e r d e 
o s m o s e 
In afb. 8 is een mogelijke opbouw weergegeven van een grondwaterpro-
duktiebedrijf dat omgekeerde osmose toepast als nitraateliminatie techniek. 
H2S04 
chlorering 
ruw 
polyfosfaat 
pH-correctie 
veiligheidschlorering 
grondwater 
filter omgekeerde 
osmose 
aëratie 
gezuiverd 
grondwater 
reservoir 
Afb. 8 - Stroomschema nitraateliminatie d.m.v. omgekeerde osmose 
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4. BIOLOGISCHE DENITRIFIKATIE 
4.1. P r i n c i p e v a n d e b i o l o g i s c h e 
d e n i t r i f i k a t i e 
Een veelbelovende techniek voor de eliminatie van nitraat uit grond-
water is de biologische denitrifikatie; dit is de reduktie van nitraat 
tot stikstofgase door bacteriën in een zuurstofarm milieu. Denitrificerende 
bacteriën zijn in staat over te stappen van zuurstof naar nitraat als 
elektronenacceptor, indien de behoefte aan een elektronenacceptor groter 
is dan de aanvoer van zuurstof. De reactie verloopt via een aantal tussen-
stappen, waarbij uiteindelijk stikstofgas ontstaat: 
N03~ ->- NO ~ -> NO -* N„0 -* N 
Afhankelijk van het gebruik van een organische of anorganische koolstof-^  
bron kan onderscheid gemaakt worden tussen (13): 
a. de heterotrofe denitrifikatie 
Als koolstofbron fungeert hier een organische verbinding (b.v. methanol, 
ethanol, azijnzuur,suikers) en energie wordt geleverd door oxidatie 
van deze organische verbinding m.b.v. nitraat. Nitraat wordt dan gere-
duceerd tot stikstofgas. 
b. de autotrofe denitrifikatie 
Hierbij wordt door autotrofe denitrificerende bacteriën nitraat tot 
stikstofgas gereduceerd met behulp van waterstofgas. De autotrofe bac-
teriën gebruiken een anorganische koolstofbron (C0„, HCO_ ) en energie 
wordt geleverd door oxidatie van waterstofgas m.b.v. nitraat. 
In afb. 9 zijn beide processen schematisch weergegeven. 
Zowel de heterotrofe als de autotrofe denitrifikatie kan op verschil-
lende manieren worden toegepast. Hierop, en op de voor- en nadelen die aan 
deze manieren zijn verbonden, zal in de volgende paragrafen nader worden 
ingegaan. 
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heterotrofe denitrifikatie: 
org. C + NO-/" •*• energie 
org. C + energie ->• biomassa 
autotrofe denitrifikatie: 
H2 + NO3 -> energie 
anorg. C + energie •*• biomassa 
Afb. 9 - Heterotrofe en autotrofe denitrifikatie 
4.2. H e t e r o t r o f e d e n i t r i f i k a t i e i n e e n 
r e a c t o r 
4.2.1. Dosering van een organische koolstofbron 
Heterotrofe denitrifikatie, denitrifikatie met behulp van een orga-
nische koolstofbron, is een proces dat in de afvalwaterzuivering al 
geruime tijd wordt toegepast in de zogenaamde tertiaire afvalwaterzuive-
ring. In de drinkwaterbereiding is dit echter een nieuwe techniek. Aan-
gezien het organische stofgehalte van grondwater zeer laag is, moet een 
koolstofbron toegevoegd worden om het proces te laten verlopen (27). 
Aan deze organische koolstofbron zijn een aantal eisen te stellen (28), 
deze moet: 
- goedkoop zijn 
- niet toxisch zijn 
- snel en volledig af te breken zijn 
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Een aantal stoffen die in meer of mindere mate aan deze eisen voldoen zijn: 
- methanol CH3OH 
- ethanol C„H OH 
- azijnzuur CH COOH 
- glucose C,H 0 of andere suikers (saccharose, melasse) 
O 1 Z O 
Omdat voorkomen moet worden dat de gedoseerde koolstofbron in het 
leidingnet terecht komt wegens gevaar voor een bacteriologische verontrei-
niging van het drinkwater door nagroei van bacteriën in het leidingnet 
en wegens mogelijke toxiciteit van de koolstofbron (methanol), en omdat 
het proces zo economisch mogelijk moet verlopen, dient de dosering van de 
koolstofbron direkt gekoppeld te worden aan de te verwijderen hoeveelheid 
nitraat. 
De stochiometrisch benodigde hoeveelheid is te berekenen met behulp 
van de reactievergelijkingen. Daarnaast is een bepaalde hoeveelheid vereist 
voor biologische groei. De reactievergelijkingen voor de omzetting van 
nitraat tot stikstofgas zijn: 
N03-+ |CH30H + I N 2 + | C 0 2 + | H 2 0 + OH-
NO3-
 + ± C2H5OH + I N2 + f C02 + f H20 + 0H-
N03" + f CH3C00H - 1 N2 + f C02 + f H20 + 0H~ 
N 0 3 " + - 2 T C 6 H 5 2 ° 6 * ï N 2 + f C 0 2 + ! H 2 0 + 0H" 
Per mg nitraat is nodig: 0,43 mg methanol 
0,31 mg ethanol 
0,60 mg azijnzuur 
0,60 mg glucose 
Indien zuurstof aanwezig is, dan moet dit eerst verwijderd worden. 
De hiervoor benodigde hoeveelheid organische stof laat zich ook uit de 
reactievergelijkingen berekenen: 
- 2 6 -
°2 + ! C H 3 0 H * ! C°2 + I H2° 
°2 + ï C2H5°H * ! C°2 + H2° 
°2 + I C H 3 C 0 0 H "* C02 + H2° 
° 2 + i C 6 H 1 2 ° 6 * C ° 2 + H 2 ° 
Per mg zuurstof is nodig: 0,67 mg methanol 
0,48 mg ethanol 
0,94 mg azijnzuur 
0,94 mg glucose 
Indien ervan uitgegaan wordt, dat geen nitriet aanwezig is, en dat voor 
de bacterie-groei een overdosering van 30% vereist is (13)dan is het 
. . . . 3 
chemicalienverbruik in g/m te behandelen water: 
C-bron per 10 mg NO ~/l per 10 mg 0/1 
methanol 5,6 6,7 
ethanol 4,0 4,8 
azijnzuur 7,8 9,4 
glucose 7,8 9,4 
Dit is grafisch weergegeven in afb. 10. 
Ondanks vele voorzorgsmaatregelen blijkt het risico van de aanwezigheid 
van een restgehalte van de koolstofbron in het behandelde grondwater be-
staan en wordt veel gewezen op het toxociteitsprobleem van methanol (12, 
28, 29, 30). Daarom dient de dosering van een natuurlijke koolstofbron, 
zoals suiker of melasse, in overweging genomen te worden, ook al zijn hier 
hogere kosten aan verbonden (5, 12). 
Daarnaast is van belang, of de bacteriën in staat zijn de koolstof-
bron efficiënt te benutten. Timmermans (28) vond voor methanol een C/N ver-
houding (2,78 g CH OH/g N0,~-N = 0,63 g CH30H/g NO ~) die redelijk over-
een kwam met de "theoretische" C/N verhouding (0,56 g CH~0H/g N0„ , zie 
bovenstaande tabel), maar voor ethanol vond hij een C/N verhouding 
(2,8 g C2H50H/g N03~-N = 0,63 g C^OH/g N03~) die aanzienlijk hoger lag 
dan de "theoretische" C/N verhouding (0,40 g C2H OH/g N0~). 
- 2 7 -
dosering C-bron 
(g/m3 te behandelen water) 
150-
125-
100-
azijnzuur en 
glucose 
methanol 
ethanol 
10 mg02 / l 
0 mg02 / l 
50 100 150 200 
nitraateliminatie (mgNOJ/l ) 
Afb. 10 - Dosering C-bron als functie van de nitraateliminatie en het 
zuurstofgehalte 
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Omdat voor beide koolstofbronnen de denitrifikatiesnelheid, de geprodu-
ceerde hoeveelheid slib en de benodigde hoeveelheid koolstofbron vrijwel 
gelijk waren, concludeert hij dat de micro-organismen ethanol inefficiënt 
gebruiken in vergelijking met methanol. Dit geldt echter niet in zijn 
algemeenheid, maar wordt sterk bepaald door welke denitrificeerders tot 
ontwikkeling komen. Zo vonden Nilsson en Ohlson (29) dat Pseudomonas 
denitrificans wel ethanol, maar niet methanol als koolstofbron kon ge-
bruiken. In de DENIPOR-reactor (3l) bleek de denitrifikatie beter te ver-
lopen met ethanol dan met methanol. 
4.2.2. Reactortype 
De biologische denitrifikatie is een proces dat relatief langzaam 
verloopt. Hierdoor is het noodzakelijk dat er een hoge concentratie aan 
biomassa aanwezig is om de reactietijd zoveel mogelijk te beperken. Een 
reactor, waarin de biomassa zich op een drager ontwikkelt, blijkt zeer 
goede resultaten te geven. Door de keuze van het juiste vulmateriaaal 
ontstaat een groot specifiek oppervlak met een grote dichtheid aan bio-
massa f32). 
Zowel een vast-bed reactor, opwaarts of neerwaarts doorstroomd, 
gevuld met korrelig materiaal zoals zand, aktieve kool, calciumcarbonaat-
korrels, kunststofmateriaal (styroporkorrels) of met vaste elementen, als-
ook een gefluidiseerd-bed reactor, gevuld met korrelig materiaal zoals 
zand, aktieve kool of kunststofmateriaal (styroporkorrels), behoren tot 
de mogelijkheden (5, 10, 31, 32). 
Gebruik van zeer kleine korrels kan aanleiding geven tot verstopping. 
Indien een vast-bed reactor wordt toegepast, kan deze het best opwaarts 
worden doorstroomd. Het stikstofgas kan dan makkelijker ontwijken en de 
weerstand loopt minder snel op ( 13) . Recirculeren van grondwater heeft een 
positieve invloed op de nitraateliminatie (31). Door synthese van nieuw 
bacteriemateriaal moet de reactor periodiek gespoeld worden om overtollige 
biomassa te verwijderen (32). 
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Een andere mogelijkheid is het gebruik van een upflow reactor zonder dragers-
materiaal, de USB reactor (Upflow Sludge Blanket). Met dit type reactor is 
dezelfde nitraatverwijderingssnelheid te bereiken als met een gefluïdiseerd 
bed reactor met dragermateriaal. De geringere opwaartse snelheid kan resul-
teren in een lagere concentratie gesuspendeerde stof in het effluent (33). 
4.2.3. Problemen en nadelen 
Heterotrofe denitrifikatie in een reactor heeft een aantal belangrijke 
nadelen (5, 8, 10, 11, 13): 
1. Er wordt een organische stof toegevoegd aan grondwater, dat van nature 
vrijwel geen organische stof bevat. Indien een restgehalte in het water 
aanwezig blijft, kan dit een nagroei va,n bacteriën in het leidingnet 
veroorzaken en aanleiding zijn tot een bacteriologische verontreiniging 
van het drinkwater. 
2. Er wordt een bacterie-populatie gekweekt in water, dat van nature 
bacteriologisch zeer betrouwbaar is en geen micro-organismen bevat. 
Nu ontstaat echter het risico van een bacteriologische verontreiniging 
van het drinkwater. 
3. Om te voorkomen dat een restgehalte van de koolstofbron in het leiding-
net terecht komt, is een continue controle van het proces vereist. De 
dosering van de koolstofbron dient gekoppeld te worden aan het nitraat-
en zuurstofgehalte van het grondwater. Een verandering van deze concen-
traties moet direct worden opgevangen door aanpassing van de koolstof-
brondosering. 
4. Het grondwater is na de denitrifikatie anaëroob. 
5. De biomassa heeft enige tijd nodig zich te ontwikkelen. Het proces is 
daarom niet snel inzetbaar, Indien de biomassa verloren gaat, heeft dit 
tot gevolg, dat pas na langere tijd de gewenkte nitraateliminatie weer 
bereikt wordt. 
6. De temperatuur heeft een grote invloed op de denitrifikatiesnelheid. 
Met name de duur van de opstartfase is sterk temperatuurafhankelijk. 
Om de denitrifikatiesnelheid te bereiken, die bij 12 C al na 24 dagen 
optrad, moest in een praktijkgeval de opstartfase bij 8 C verlengd 
worden tot 6 weken (12). 
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Controle van het proces en regeling van de koolstofbrondosering is 
zeer goed mogelijk met behulp van de redoxpotentiaal (31). In verband met 
de problemen, genoemd onder punt 1, 2 en 4, is een nazuivering vereist, 
die bestaat uit (34): 
1. een beluchting waarin het zuurstofgehalte van het anaërobe water, dat 
de denitrifikatiereactor verlaat, wordt verhoogd. 
2. een filtratie. In het filter wordt: 
- het aanwezige restgehalte van de koolstofbron geoxideerd 
- eventueel een (zeer geringe) verdere nitraateliminatie bereikt 
(2-5 mg NO3 /l); de denitrificeerders zijn immers niet strikt anaëroob. 
3. een desinfectie om de micro-organismen, die de filter hebben kunnen 
passeren, te elimineren. 
4.2.4. Belangrijke voordelen 
Nitraateliminatie uit grondwater d.m.v. heterotrofe denitrifikatie 
heeft de volgende voordelen: 
1. Het proces is vrijwel geheel onafhankelijk van de samenstelling van het 
ruwe grondwater, en daardoor in principe overal inzetbaar (5). 
2. Met name wanneer het grondwater een zeer hoog sulfaatgehalte heeft is 
de biologische denitrifikatie een zinvol alternatief t.o.v. de ionen-
wisseling (10). 
3. Als eindprodukt ontstaat, naast het gedenitrificeerde grondwater, stik-
stof gas. Dit kan zonder enig bezwaar afgegeven worden aan de atmosfeer. 
Omgekeerde osmose en ionenwisseling hebben als eindprodukt, naast het 
nitraatarme grondwater, een brijn met een hoog zoutgehalte, waarvan de 
afvoer grote problemen oplevert (12, 13). 
4.3.5. Voorbeeld grondwaterproduktiebedrijf met nitraateliminatie d.m.v. 
heterotrofe denitrifikatie in een reactor 
In afb. 11 is een voorbeeld gegeven van een grondwaterproduktiebedrijf, 
waar nitraat d.m.v. heterotrofe denitrifikatie wordt verwijderd. Een pH 
correctie is noodzakelijk i.v.m. een pH stijging tijdens de denitrifikatie. 
Uitbreiding met een aktief-koolfilter is nodig indien het grondwater orga-
nische micro-verontreinigingen bevat. 
- 3 1 -
org. C-bron 
ruw 
grondwater 
vlokmiddel 
i 
pH-correctie 
desnfectie(Cl2) 
<y - U 
denitrifikatie 
reactor 
aëratie filter reservoir 
gezuiverd 
grondwater 
Afb. IJ - Stroomschema nitraateliminatie d.m.v. biologische (heterotrofe) 
denitrifikatie 
Het effect van de verschillende zuiveringstrappen op de belangrijkste 
kwaliteitsparameters is weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4. Invloed zuiveringstrappen op een aantal kwaliteitsparameters (34) 
N03 
TOC 
opgelost O2 
troebelheid 
bacteriën 
denitrifikatie 
reactor 
++ 
-
-
-
-
aëratie 
0 
0 
++ 
0 
0 
filtratie 
+ 
+ 
0 
++ 
+ 
de sinfectie 
0 
0 
0 
0 
++ 
++ zeer belangrijke betekenis 
+ belangrijke betekenis 
o geen invloed 
negatieve invloed 
Het meest opvallende aspect van de opstelling, zoals weergegeven in afb. 11, 
is de grootte van de gehele installatie. De uitgebreide nazuivering, die 
dit grondwaterproduktiebedrijf kenmerkt, heeft ongeveer de omvang van een 
geheel oppervlaktewaterproduktiebedrijf (5). 
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4.3. A l t e r n a t i e v e t o e p a s s i n g e n v a n d e 
b i o l o g i s c h e d e n i t r i f i k a t i e 
Met als belangrijkste doel het verminderen van het risico van een 
(bacteriologische) verontreiniging van het grondwater èn het verminderen 
van de omvang van de gehele installatie, zijn een aantal alternatieven 
ontwikkeld voor de heterotrofe denitrifikatie in een reactor, waarop in 
de volgende paragrafen zal worden ingegaan. 
4.3.1. Gebruik van geïmmobiliseerde bacteriën 
Voor de denitrifikatie van grondwater in een kolom wordt door Nilsson 
en Ohlson (29) en Nilsson et al. (30) gebruik gemaakt van geïmmobiliseerde 
bacteriën. Voor de immobilisatie van Pseudomonas denitrificans bacteriën 
in een gel gebruiken zij calciumalginaat als matrix. Dit is een colloïdale, 
niet in water oplosbare stof met een molekuulgewicht van 32.000-250.000. 
De stof is niet toxisch, de immobilisatie is eenvoudig uit te voeren en 
geschikt voor automatisering. 
Als koolstofbron wordt ethanol toegevoegd aan het grondwater. Maxi-
male denitrifikatie vereist 0,69-0,73 g C„H OH/g NO., , wat aanzienlijk 
hoger is dan de theoretisch minimaal benodigde hoeveelheid voor directe 
reductie (0,31 g C^H OH/g N03~, zie hfdst. 4.2.1.). 
Aangezien de nitraatafbraak gepaard gaat met de vorming van toxisch 
nitriet als intermediair, wordt een overcapaciteit van de kolom aan-
bevolen om ook nitriet geheel te verwijderen uit het grondwater. 
De denitrifikatiesnelheid wordt sterk bepaald door de grootte van 
de gel, waarin de bacteriën zich bevinden. In tabel 5 is dit weergegeven 
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de diffusie door de matrix de snel-
heidsbepalende stap is. Verkleinen van de gelgrootte heeft een positieve 
invloed op de denitrifikatiesnelheid. Een te kleine afmeting van de gel 
kan echter een ernstig drukverval veroorzaken over de kolom (grote weer-
stand) . 
Tabel 5. Invloed van de gel-grootte op de denitrifikatiesnelheid (30) 
vrije ^ gel gel gel 
bacteriën 0,5-1,0 mm 2-2,5 mm 3-5 mm 
denitrifikatie- 100% 70-80% 50% 25% 
snelheid 
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In de experimenten van Nilsson en Ohlson bleek het mogelijk uit grond-
water met een hoog nitraatgehalte (97 mg NO- /l) 3 1 gedenitrificeerd 
water/kg gel (natgewicht)/h te produceren. Tevens bleek het mogelijk een 
daling in activiteit zeer snel te herstellen dpor toevoeging van nutriënten. 
Hoewel bij de gefluïdiseerd-bed reactor en de vast-bed reactor, waar-
in de biomassa zich op een drager ontwikkelt (hfdst. 4.2.2.), ook gespro-
ken kan worden van ("natuurlijke") immobilisatie, heeft deze "kunstmatige" 
wijze van immobilisatie als voordeel dat het proces beter bestuurbaar is 
(35). 
Ondanks de immobilisatie van bacteriën in een gel, waardoor het 
risico van een bacteriologische verontreiniging van het drinkwater sterk 
wordt verminderd, is het grootste probleem het lekken van bacteriën door 
de matrix (29). De stabiliteit van de gel neemt echter sterk toe bij aan-
3+ 2+ 
wezigheid van meerwaardige kationen zoals Al en Ca (b.v. 0,37 g 
CaCl.2^0/1, dit komt overeen met 14° dH). Chemische stabilisatie van de 
gel d.m.v. netvorming (cross-linking) veroorzaakt een tijdelijk sterke 
daling van de activiteit door toxische effecten van de hiervoor benodigde 
chemicaliën op de bacteriën. Een andere methode om het probleem van het 
lekken van bacteriën naar het water op te vangen is het plaatsen van een 
voorfilter (poriën 10 urn) en een membraanfilter (poriën 0,8 um) achter de 
denitrifikatiekolom. Het koloniegetal daalt hierdoor tot minder dan 100/ml. 
In dit systeem blijft het risico van een restgehalte van de organische 
koolstofbron in het gedenitrificeerde water bestaan. 
4.3.2. Autotrofe denitrifikatie in een reactor 
Autotrofe waterstof-oxiderende micro-organismen verkrijgen energie 
door de oxidatie van waterstof m.b.v. nitraat. Nitraat wordt dan geredu-
ceerd tot stikstofgas. Als koolstofbron treden het in grondwater aanwezige 
koolzuurgas en waterstofcarbonaationen op. 
De minimaal vereiste hoeveelheid waterstofgas is te berekenen uit de 
reactievergelijking N03" + f H2 "*" ö" N2 + 2 H2° + 0H~* 
Voor de eliminatie van 100 mg NO^'/l is nodig 9 mg H2/I. 
Daarnaast is extra waterstofgas nodig voor de reductie van aanwezige 
zuurstof: voor 10 mg O2/I (met zuurstof verzadigd water) ongeveer 1,2 mg H2/I. 
Als drager voor de biomassa kunnen korrels worden gebruikt, b.v. 
calsiumcarbonaatkorrels of aktieve kool (14), of vaste elementen (32). 
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2. In tegenstelling tot de heterotrofe denitrifikatie, waarbij een veel-
zijdige bacterie-populatie ontstaat, waarvan de samenstelling zeer 
moeilijk is te voorspellen en te beïnvloeden, zijn de omstandigheden 
bij de autotrofe denitrifikatie zodanig, dat ongewenste micro-organismen 
zich niet zullen ontwikkelen (32). Slechts Micrococcus denitrificans, 
een in de bodem en in grondwater voorkomende bacterie, waarvan de eigen-
schappen goed bekend zijn, is tot nu toe in staat gebleken waterstof te 
oxideren m.b.v. nitraat onder vorming van stikstofgas (36). 
Omdat een bacteriologische verontreiniging van het drinkwater, ook 
door autotrofe denitrificeerders, ontoelaatbaar is, blijft een uitgebreide 
nazuivering noodzakelijk. 
4.3.3. Biologische denitrifikatie van het grondwater in de bodem 
De hiervoor beschreven methoden waarmee grondwater biologisch kan 
worden gedenitrificeerd hebben als kenmerk dat: 
1. een denitrifikatiereactor geïnstalleerd moet worden. 
2. een uitgebreide nazuivering vereist is. 
Dit leidt tot een grote oppervlaktebehoefte en aanzienlijke investeringen. 
Door Ginocchio (37) wordt daarom voorgesteld de denitrifikatie kunstmatig 
in de bodem te laten verlopen. Hierbij treedt het grondwaterpakket zelf 
als denitrifikatiereactor op en tevens fungeert de bodem zelf als filter. 
Het is echter wel noodzakelijk een koolstofbron en/of waterstofgas aan 
het grondwater toe te voegen. 
Om het proces te laten verlopen zijn de volgende voorzieningen nodig: 
1. een watervoorziening, die water levert waaraan bovengronds waterstofgas 
en/of een koolstofbron kan worden toegevoegd. Aangezien dit te verrij-
ken water zo weinig mogelijk nitraat, nitriet en zuurstof moet bevatten, 
kan hiervoor het best een klein deel van het gedenitrificeerde grond-
water worden gebruikt. In de opstartfase is dit nog niet beschikbaar 
en moet een andere watervoorziening worden gebruikt. 
2. apparatur om aan dit water de koolstofbron en/of waterstofgas toe te 
voegen. Om de oplosbaarheid van ^ -gas te vergroten, kan de dosering 
hiervan onder druk worden uitgevoerd. 
3. een aantal putten om het "verrijkte" water te injecteren in het grond-
waterpakket rondom een grondwaterwinput. De afstand tussen de injectie-
putten en de waterwinput is afhankelijk van: 
- de geohydrologische eigenschappen van de grond (b.v. weerstand) 
- de hoeveelheid nitraat die omgezet moet worden. 
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Omdat bij 10 C slechts 1,7 mg/l waterstofgas oplosbaar is, moet dit 
continu worden toegevoerd. Hierin kan op verschillende manieren worden 
voorzien, onder andere door (14): 
1. direkte toevoer van waterstofgas. 
Het gas wordt m.b.v. een op de bodem van de denitrifikatiekolom aan-
gebrachte verdeler aan het water toegevoegd (afb. 12a). 
2. externe toevoer van waterstofgas. 
Door middel van circulatie van het grondwater wordt dit buiten de 
de kolom, in een aparte begasser, verzadigd met waterstofgas. Het 
grondwater bevindt zich afwisselend in de denitrifikatiekolom en de 
^-begasser (afb. 12b). 
-*- afvoer 
toe voer-
af voer — 
toevoer — t 
I 9 1 T 
H2 
a. directe H2-toevoer b. externe H2- toevoer 
Afb. 12 - Direkte en externe VL^-toevoer (14) 
Uit experimenten bleek, dat de beste resultaten worden verkregen in-
dien gebruik wordt gemaakt van externe H2-toevoer en calciumcarbonaat-
korrels als dragermateriaal i.p.v. aktieve kool. Bij een verblijftijd van 
30 minuten, een recirculatiefactor tussen 10 en 15 en een nitraatgehalte 
van 80-90 mg N0-~/l trad een nitraatreduktie op van 95%. 
Belangrijkste voordelen van de autotrofe denitrifikatie zijn: 
1. Het behandelde grondwater bevat geen restgehalte van een organische 
koolstofbron. Een teveel aan waterstofgas wordt in de beluchtingstrap, 
na de denitrifikatiekolom, direkt verwijderd (13). 
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Het proces kan zowel autotroof worden uitgevoerd door injectie van water-
stofgas alsook heterotroof door injectie van een organische koolstofbron-
Bij een zeer hoog nitraatgehalte is een combinatie mogelijk van beide pro^ 
cessen. De injectieputten worden dan in twee cirkels om de waterwinput 
geplaatst: op grotere afstand de injectieputten voor dosering van orga-
nische koolstof en op kleinere afstand de injectieputten voor dosering 
van waterstofgas. In afb. 13 is een schematische voorstelling gegeven van 
dit uitgebreide proces. 
Het autotrofe, het heterotrofe en ook het gecombineerde proces blijken 
goede resultaten te geven. Tussen het gedenitrificeerde grondwater en het 
ruwe grondwater zijn, afgezien van het nitraat- en zuurstofgehalte, geen 
kwaliteitsverschillen aan te wijzen. 
Een beluchting van het gedenitrificeerde grondwater en een veiligheids-
chlorering blijven noodzakelijk. 
Sontheimer et al. (5) stelt een combinatie voor van heterotrofe de-
nitrifikatie in een reactor met denitrifikatie in de bodem. In de reactpr 
vindt slechts een gedeeltelijke denitrifikatie plaats (50%), waardoor deze 
kleiner kan worden uitgevoerd en de kosten van de installatie dalen. De 
verdere denitrifikatie vindt in de bodem plaats door het gedeeltelijk ge-
denitrif iceerde grondwater uit de reactor in de bodem te injecteren. Als 
voordelen van dit systeem worden genoemd: 
- indien de verblijftijd in de bodem lang genoeg is, behoeven minder 
strenge eisen gesteld te worden aan de nauwkeurigheid waarmee de orga-
nische koolstofbron in de reactor wordt gedoseerd. 
- de nazuivering vindt nu plaats in de bodem, 
Het zuurstofgehalte kan worden verhoogd door infiltratie van een beluchte 
deelstroom van het partieel gedenitrificeerde grondwater. 
In afb. 14 is dit proces weergegeven. Uit een praktijktoepassing (Kalsruhe) 
bleek dat grondwater gewonnen kon worden van uitstekende kwaliteit, dat 
zelfs zonder chlorering direkt gedistribueerd zou kunnen worden. 
Het grootste nadeel van de kunstmatige ondergrondse denitrifikatie is 
dat de greep op het verloop van het proces verloren gaat, waardoor het 
zeer moeilijk te beheersen is. Vooral bij injectie van methanol als kool-
stofbron is dit een groot bezwaar. 
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org. C-bron 
Q 2; 
denitrifikatie reactor 
rest NO3 
wate rw in put 
V'S'///' 
*' i/77/7///// 
infiltratiepand 
Afb. 14 - Combinatie van denitrifikatie in een reactor met denitrifikatie 
in de bodem (5) 
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5. ONTWIKKELING VAN NIEUWE TECHNIEKEN 
In hoofdstuk 2 bleek dat nitraateliminatie d.m.v. ionenwisseling een 
goede, bruikbare techniek is, maar dat aan deze techniek een groot nadeel 
is verbonden, namelijk de regeneratie van de ionenwisselaar. Als bijprodukt 
ontstaat een volumineuze afvalbrijn, waarvan de afvoer een probleem is. 
In hoofdstuk 4 werd nitraateliminatie d.m.v. biologische denitrifikatie 
een veelbelovende techniek genoemd, met echter als belangrijkste nadelen het 
risico van een restgehalte van een organische koolstofbron in het leidingnet 
en, deels hiermee verbonden, het risico van een bacteriologische veront-
reiniging van het drinkwater. 
Door de ionenwisseling en de biologische denitrifikatie te combineren 
tot één proces kunnen deze nadelen voor een deel worden voorkomen. Het 
principe van dit gecombineerde proces berust op de eliminatie van nitraat 
uit grondwater d.m.v. een ionenwisselaar, waarna de ionenwisselaar, als 
deze is uitgeput en dus geladen met nitraationen, op biologische wijze 
wordt geregenereerd d.m.v. denitrificerende bacteriën. Behandeling van 
grondwater (ionenwisseling) en regeneratie van de wisselaar (biologische 
denitrifikatie) worden gescheiden van elkaar uitgevoerd. 
Concreet kan deze techniek op b.v. de volgende drie manieren tot 
stand worden gebracht: 
1. Er wordt gebruik gemaakt van (minstens) twee ionenwisselaars, waarvan 
één in gebruik is voor de produktie van nitraatarm grondwater, terwijl 
de andere wordt geregenereerd. Voor de regeneratie kan een gefluïdiseerd 
bed-reactor worden toegepast volgens het schema, weergegeven in afb. 15. 
De voordelen van dit systeem zijn: 
a. De regeneratie vindt plaats in een gesloten kring, zodat geen volumi-
neuze afvalbrijn ontstaat. Nadat de chloride-oplossing de ionenwisse-
laars heeft doorlopen, waar het chloride aan de hars wordt gebonden 
en het nitraat wordt afgegeven aan de waterfase, komt de nu nitraat-
rijke oplossing in de denitrifikatiekolom, waar nitraat wordt omgezet 
in stikstofgas. Na doorlopen van de denitrifikatiekolom wordt chloride 
toegevoegd, en de oplossing wordt weer naar de wisselaar geleid. Om 
de pH in de denitrifikatiekolom te beheersen kan chloride worden toe-
gevoegd in de vorm van HCl i.p.v. NaCl. 
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b. Het te behandelen grondwater komt niet in contact met de denitrifi-
cerende micro-organismen en de koolstofbron. Na regeneratie moet de 
wisselaar wel worden gespoeld. Een nog betere scheiding tussen micro-
organismen en te behandelen grondwater kan verkregen worden door 
gebruik te maken van geïmmobiliseerde bacteriën. 
NQCI 
HG 
denitrifikatie reactor-
NO3-— N2 
v , j y j . 
V ' : .v'; 
Ss>' 
à-v. 
n 
NO: 
•te regenereren wisselaar 
C f + N Ô | — C f + N O g 
org. C- bron 
Afb. 15 - Biologische regeneratie van een ionenwisselaar m.b.v. 
een denitrifikatiekolom 
De afwisseling tussen regeneratie van de wisselaar en gebruik van de 
wisselaar voor produktie van nitraat-arm grondwater is weergegeven 
in afb. 16. 
- 4 0 -
nitraatarm grondwater 
ion.-
wis.1 
ruw grondwater 
ionenwisselaar 1 : nitraateliminatie 
ionenwisselaar 2 : regeneratie 
nitraatarm grondwater 
ruw grondwater 
ionenwisselaar 1 : regeneratie 
ionenwisselaar 2 •. nitraateliminatie 
Afb. 16 - Afwisseling tussen regeneratie ionenwisselaar en gebruik 
ionenwisselaar voor produktie van drinkwater 
2. Ook hier wordt gebruik gemaakt van twee ionenwisselaars. Eén wisselaar 
is in gebruik voor de produktie van nitraatarm grondwater en de andere 
wordt geregenereerd. De regeneratie wordt uitgevoerd door de wisselaar 
in een chloride-rijk milieu te mengen met geïmmobilisserde (in een gel) 
denitrificerende bacteriën (zie afb. 17). Scheiding van de ionenwisse-
laar en de geïmmobiliseerde bacteriën kan plaatsvinden op basis van 
verschil tussen de grootte van de gel en de korrelgrootte van de wisse-
laar. 
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Dezelfde voordelen als bij de eerste methode treden op: een betere 
scheiding tussen het te behandelen grondwater enerzijds en de micro-
organismen en koolstofbron anderzijds, en de mogelijkheid om de op-
lossing waarin de ionenwisselaar en de geïmmobiliseerde bacteriën worden 
gemengd continu te gebruiken, waarmee het ontstaan van een afvalbrijn 
wordt voorkomen. De chlorideconcentratie moet wel op peil worden gehouden. 
oplossing met hoge chloride-concentratie 
gel met geïmmobiliseerde 
denitrifkerende micro-organismen 
o deeltje van de ionenwisselaar 
Afb. 17 - Biologische denitrifikatie van een ionenwisselaar door menging 
van de ionenwisselaar met geïmmobiliseerde bacteriën 
3. Eén ionenwisselaar produceert nitraatarm grondwater, terwijl de andere 
ionenwisselaar wordt geregenereerd door deze in een dialysezak te brengen, 
en deze dialysezak in denitrificerend slib te plaatsen. Een oplossing 
met een hoog chloridegehalte wordt door de ionenwisselaar in de dialysezak 
geleid, zodat nitraat wordt afgestaan en via de dialysezak in het deni-
trif icerende slib terecht komt. Hier wordt het omgezet in stikstpfgas. 
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Het proces is weergegeven in afb. 18. 
De voordelen van deze methode zijn dezelfde als genoemd bij methode 1 en 2. 
org. C-bron 
Afb. 18 - Biologische regeneratie van een ionenwisselaar m.b.v. dialyse 
Bij alle drie de methoden vindt de denitrifikatie plaats bij een hoog 
chloridegehalte. Aanpassing van de bacteriën aan een hoog chloride gehalte 
is daarom vereist. 
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BIJLAGE I THEORETISCHE BESCHOUWING IONENWISSELAARS 
a. Selectiviteit voor nitraat t.o.v. chloride 
De uitwisseling van chloride tegen nitraat wordt beschreven met de 
reactievergelijking 
Cl- + N03~ + Cl" + NÖ3~ 
waarin Cl~ en NO3"" betrekking hebben op de hars-fase en NO3- en Cl" 
op de waterfase. 
Voor de selectiviteitscoëfficiënt geldt: 
K N = [NO3-J . [Cl"] Cl r^T-[C l i . [NO3-J 
De concentraties worden uitgedrukt in meq. per liter oplossing of ionen-
wisselaar. Indien de concentraties worden uitgedrukt in equivalent-
fracties d.m.v. 
XN ë ' xci ~ Y ~ ' XN — c — ' xci ~ C ~ 
waarbij C = [N0O~J + [ d j = som van de ionen (uitgedrukt in meq/1) 
gebonden aan de wisselaar = capaciteit 
van de wisselaar 
en C = [N0O~] + [Cl""] = s o m v a n de ionen (uitgedrukt in meq/1) 
in oplossing 
XC1 
dan kan worden afgeleid dat K«, 
N • > - XC1 
XC1 
1 -: kn 
De wisselaar is selectief voor nitraat t.o.v. chloride indien 
XC1 > Xci* 
N 
Dan zal gelden K > 1 
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b. Selectiviteit voor nitraat t.o.v. sulfaat 
De uitwisseling van sulfaat tegen nitraat wordt beschreven met de 
reactievergelijking 
SO.2 + 2 N0a + SO,2 + 2 NO ~ 4 3 4 3 
Voor de s e l e c t i v i t e i t s c o ë f f i c i ë n t g e l d t : 
K N _ [ N 0 3 - ] 2 . [S042-] 
C 1
 [ i ^ J . [NO3-]2' 
De concentraties worden uitgedrukt in meq. per liter oplossing of ionen-
wisselaar. Indien de concentraties uitgedrukt worden in equivalent-
fracties 
[NÖ?j [SÇV3. _ [NV] _ [S042-] 
AN - ' S C ' N C ' S C 
waarin C = [NO-j-] + [S0/2~] = som van de ionen (uitgedrukt in meq/1) 
gebonden van de wisselaar = capaciteit 
van de wisselaar 
2-
en C = [NO» "1 + TSO, 1 = som van de ionen (uitgedrukt in meq/1) 
in oplossing 
N C ^~ XS^ dan kan worden afgeleid dat K - . — = C C
 h 
(i-xs)2 
Indien de wisselaar een grotere selectiviteit heeft voor nitraat dan 
— N C 
voor s u l f a a t , dan moet XQ > X en daardoor K c • -=- > 1 
b s
 t> C
 N 
Voor een grondwater, waarin C = 10 meq/1, moet dan gelden —p— > 0,1 
C 
Als voor een sterk basische anionenwisselaar wordt uitgegaan van een 
— N 
capaciteit C = 1300 meq/1, dan zal moeten gelden Kg > 130. 
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